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INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. GNORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / GLMB Kapitel B1 in der j ils giiltigen F
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrige der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt

werden
Auftragsnummer: 20037817
Kunde/Auftraggeber: Marktgemeinde Kefermarkt
Kundennummer: 6202017
Datum der Inspektion: sieche Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspiziertes Objekt: Wasserversorgung der MGM Kefermarkt
Anlagen-Id: 06071000
Leiterin der Inspektion: Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer
Rechnungsempfénger: Marktgeme_jnde Kefermarkt, Oberer Markt 15, 4292 Kefermarkt
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der OO Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft / Datei
liber Schnittstelle
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Institut fur Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: DI Dr. Norbert Inreiter

AGES

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsgegenstand/-gegensténde der gegenstindlichen Auftragsnummer. Dieser Priifbericht darf
grundsatzlich nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder versffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 20037817-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:
Probenehmer:
Probenahmedatum:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:

Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T20-00334.7

07.04.2020

Privatprobe

Trinkwasser

aufbereitetes TW ;

Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
aufbereitetes Trinkwasser

laut Parameterliste

Wasserversorgung der MGM Kefermarkt

06071000

Auslauf Tiefbehalter (Mischwasser Brunnen Griibl 3 + Fernwasser) +
Brunnen Griibl 1

04

Daniel Lampl

06.04.2020

06.04.2020
AGES

Ja

Daniel Lampl
sonnig

19,5

07.04.2020 - 14.04.2020

Parameter Ergebnis N | K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang II Teil A Z 3 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

C\?agsi\g;ﬁgzereitungsve - Entsduerung, Enteisenung, Entmanganung 3
Verteilte Wassermenge 250,0 m3/d 3
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 3
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Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 9,8 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,60 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 317 max. 2500 pS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Kohlensdure

Kohlensaure, aggressiv 3,0 mg/I 8
Calcitlésekapazitdt ber. als CaCO3 6,8 mg/| 9
Chemische Parameter

Gesamtharte 8,3 °dH 10
Carbonatharte 7,6 °dH 10
Calcium (Ca) 45,0 mg/I 10
Magnesium (Mg) 8,9 mg/I 10
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ° L0 mgjl .
Nitrat 3,0 max. 50 mg/| 12
Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/| 13
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/I 14
Chlorid (CI-) 13,3 max. 200 mg/I 12
Sulfat 31,3 max. 750 mg/I 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/| 15
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 15
Natrium (Na) 16,9 max. 200 mg/I 15
Kalium (K) 352 mg/I 15
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 2 RG0S 100 KEE/ml s
koloqjebildende Einheiten bei 37°C 0 e, KBE/ml 16
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 17
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 17
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 18
Pseudomonas aeruginosa 0 max. 0 KBE/100ml 19

Allfdllig verwendete Abkiirzungen:

IPW ccsisess Indikatorparameterwert ("Richtwert")

PW ......... Parameterwert ("Grenzwert")

n.a. ... nicht auswertbar

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])
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N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
X ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar
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